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IKATES, s.r.o. — Laboratorium do badan produktow szklanych | budowlanych

Tolsteho 186, 415 03 Teplice, Czechy
tel.: +420 417 503 093, tel.: +420 417 502 825
e-mail: ikates@ikates cz, www.ikates. cz

Laboratorium badawcze Nr 1139 akredytowane przez Czeski Instytut Akredytacji zgodnie z
ﬁSN EN ISO/EC 17025 dla badania produktéw szklanych i wybranych produktéw

Przedmiot badania:

Kﬁ*"‘ (adres):
Produgent (adres):

Miejsce wykonania badania:
Data otrzymania probki:
Data wykonania badania:
Data wydania: .
Liczba stron

Nr strony:

budowlanych

PROTOKOL Z BADANIA

NR 91/2017

Termicznie hartowane szto bezodpryskowe

- wstepna kontrola typu zgodna z CSN EN 12150-2;
- badanie fragmentacji zgodne z CSN EN 12150-1
- badanie zginania zgodne z CSN EN 1288-3
AMBER-GLASS Sp. z 0.0.,

ul. Nowa 42, 41-500 Chorzéw, Polska
AMBER-GLASS Sp.zo0.0,,

ul. Nowa 42, 41-500 Chorzéw, Folska

IKATES, s.r.o., Teplice

6.04.2017

12.04.2017 do 24.04.2017

10.05.2017

4

1

Kierownik laboratorium badawczego:  Jiri Stransky

/podpis nieczytelny/

Wynikl iflub informacje wynikajace z zakresu akredytacii | subkontraktow s3 wskazane w
protokole z badania. Kopiowanie i umaczenie, wykorzystywanie protokotu dla innych celow
(reklama, wypisy z protokolu) tylko za zgoda laboratorium. Bez zgody laboratarium, niniejszy
protoko! mozna powielaé wytgcznie w catosci.

/okragfa pieczec/

AKREDITOVANA ZKUSEBNI LABORATOR 1136,
IKATES, s.r.o.

Toisteho 186

TEPLICE

41503

KOMIEC TELUMACIENIA

18, Jan Kaluia, ttumace priysieghy jeayka angielskiego wpisany na liste thumaczy praysieghych Ministra Sprawiedliwosch pod
mumErEm TP/ 141306, zaswiadczam zgodnost powyiszego tlumaczenia z okazanym mi aryginalnym dekumentam w jazyki

angielskim.

Cheredw, dnia 17/08/2018
Repertorium i 1255/2018

Ttimacz proysieghy jez, angletskiego
mgrlan J. Kaluia




